
Prøvenr.: 179153/17

Parameter Resultat Enhed Metode
Lugt # Svovlbrinte (6) - -
Farve # Gullig (3) - -
Udseende # Uklar (3) - -
Prøvetagning, Drikkevand - DS/EN ISO 19458:2006+NST 

Manual for DRV 2012
Temperatur ved prøvetagning - °C -
Kimtal ved 22 °C 54 Pr. ml DS/EN ISO 6222
Kimtal ved 37 °C 1 Pr. ml DS/EN ISO 6222
Coliforme bakterier <1 Pr. 100 ml DS/EN ISO 9308-1
E. Coli <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1
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Udsholt vandværk
Udsholtvej 71, Udsholt
3230 Græsted
Att.: Udsholt Vandværk

Sagsnavn Udsholt Vandværk
Lokalitet: Udsholt Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Råvandsledning B9
Udtaget: 01.12.2017 kl. 10:00:00
Prøvetype: Vand 
Prøvetager: Rekv.
Kunde: Udsholt vandværk, Udsholtvej 71, Udsholt, 3230 Græsted

Kommentar
Ingen kommentar

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
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